
31.12.17по25.12.17за период с

Героев Танкограда, 48Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 216217

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

5,408,6514,050,00185,913,8046,517,75185,915,8075,5524,0025.12.2017

5,458,6214,070,00185,853,8046,397,74185,855,8075,6824,0026.12.2017

5,518,5514,060,00185,803,8046,047,74185,805,8075,6524,0027.12.2017

4,798,3213,120,00185,873,8044,807,74185,875,8070,5724,0028.12.2017

4,717,8512,560,00185,673,8042,277,74185,675,8067,6424,0029.12.2017

4,757,8012,560,00185,693,8042,047,74185,695,8067,6324,0030.12.2017

5,728,0413,760,00185,523,8043,327,73185,525,8074,1724,0031.12.2017

36,3357,8394,160,001300,313,8044,48х1300,315,8072,41168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 36,33

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


