
31.12.17по25.12.17за период с

Кирова, 15ААдрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

№ т.у. 3440162650

Зав.№ 1308925

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

13,5314,5228,070,00340,066,2042,5414,17340,066,3482,4024,0025.12.2017

14,2217,4331,630,00380,396,1445,6715,85380,396,3583,0224,0026.12.2017

13,9715,4629,430,00355,166,2143,3914,80355,166,3882,7324,0027.12.2017

13,1016,4929,591,80376,526,2543,6415,76378,326,4578,0924,0028.12.2017

12,0316,3928,427,97380,766,2642,8816,20388,736,4872,9924,0029.12.2017

11,7316,6228,370,00387,856,2842,7016,16387,856,4973,0324,0030.12.2017

13,2416,1629,370,00382,676,2742,0615,94382,676,4776,6324,0031.12.2017

91,83113,07204,899,762603,416,2343,27х2613,176,4278,41168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 91,83

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


