
31.12.17по25.12.17за период с

Шенкурская, 7аАдрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-024М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 103887

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

12,2139,2451,450,00644,4310,2060,6826,85644,4310,2079,6224,0025.12.2017

12,2239,5251,750,00644,0710,2061,1626,84644,0710,2080,1324,0026.12.2017

12,2739,6451,910,00646,0910,2061,1526,92646,0910,2080,1324,0027.12.2017

11,0437,5648,600,00644,6410,2058,0526,86644,6410,2075,1724,0028.12.2017

9,9935,7745,760,00643,1310,2055,4126,80643,1310,2070,9624,0029.12.2017

10,1035,6645,750,00642,9310,2055,2426,79642,9310,2070,9624,0030.12.2017

11,3436,3747,700,00640,7510,2056,5426,70640,7510,2074,2524,0031.12.2017

79,16263,76342,920,004506,0310,2058,32х4506,0310,2075,89168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 79,16

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


