
31.12.17по25.12.17за период с

Болейко, 5Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

№ т.у 3440165206

Зав.№ 1216387

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

14,1225,7239,880,00503,944,1650,9421,00503,944,8979,0324,0025.12.2017

14,1626,0740,20-0,03504,454,1751,5921,02504,434,8979,5924,0026.12.2017

14,1426,0440,190,00504,374,1551,5321,02504,374,8879,5724,0027.12.2017

12,6325,2037,830,47504,534,0949,8621,04505,004,8374,8224,0028.12.2017

11,5624,1735,731,11504,624,1547,7921,07505,744,8970,5524,0029.12.2017

11,8923,7735,700,79504,564,1447,0121,06505,354,8970,5424,0030.12.2017

13,2324,0237,210,27503,544,1747,5920,99503,814,9273,7524,0031.12.2017

91,73175,00266,732,623530,024,1549,47х3532,644,8975,41168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 91,73

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


