
31.12.17по25.12.17за период с

Калинина, 15Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 228608

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

4,158,9613,110,00169,214,0053,007,05169,215,0077,5024,0025.12.2017

4,4611,6716,130,00204,154,0057,188,51204,155,0079,0024,0026.12.2017

4,289,7414,020,00179,744,0054,197,49179,745,0077,9924,0027.12.2017

3,9810,2614,240,00192,484,0053,328,02192,485,0073,9724,0028.12.2017

3,589,8013,380,00193,064,0050,768,04193,065,0069,2824,0029.12.2017

3,549,3012,840,00185,474,0050,157,73185,475,0069,2524,0030.12.2017

4,059,0813,130,00180,944,0050,167,54180,945,0072,5524,0031.12.2017

28,0468,8096,840,001305,054,0052,68х1305,055,0074,22168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 28,04

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


