
31.12.17по25.12.17за период с

Северная, 2Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 226523

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

4,386,0610,450,00112,713,2053,844,70112,714,2092,6824,0025.12.2017

4,455,9210,370,00111,883,2053,004,66111,884,2092,7224,0026.12.2017

4,495,8210,310,00111,243,2052,404,63111,244,2092,7224,0027.12.2017

4,155,779,930,00112,193,2051,524,67112,194,2088,4824,0028.12.2017

3,815,559,360,00112,223,2049,464,68112,224,2083,4224,0029.12.2017

4,045,459,490,00112,823,2048,314,70112,824,2084,1324,0030.12.2017

4,395,419,800,00112,283,2048,214,68112,284,2087,2724,0031.12.2017

29,7339,9969,710,00785,343,2050,96х785,344,2088,77168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 29,73

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


