
31.12.17по25.12.17за период с

Героев Танкограда, 40ААдрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 229608

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

7,9312,5520,47-1,80270,183,8046,7711,18268,385,2076,2924,0025.12.2017

7,9112,6120,52-1,85270,173,8047,0211,18268,325,2076,4924,0026.12.2017

7,9812,5320,51-1,77270,163,8046,6911,18268,395,2076,4324,0027.12.2017

7,1411,9319,07-2,02269,943,8044,5111,16267,925,2071,1624,0028.12.2017

6,6011,6718,27-2,27269,813,8043,6111,15267,545,2068,2924,0029.12.2017

6,7111,5518,26-2,30269,693,8043,2111,14267,395,2068,2924,0030.12.2017

8,2111,8920,10-1,91269,733,8044,4211,16267,825,2075,0524,0031.12.2017

52,4884,73137,21-13,921889,683,8045,18х1875,765,2073,14168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 52,48

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


