
31.12.17по25.12.17за период с

Калинина, 30аАдрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 227384

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

4,717,8012,503,76146,783,0051,856,27150,545,0083,0624,0025.12.2017

4,717,6112,323,64144,083,0051,566,16147,725,0083,4324,0026.12.2017

4,807,8712,673,70148,113,0051,876,33151,815,0083,4424,0027.12.2017

4,367,7212,083,66150,683,0050,046,43154,345,0078,2724,0028.12.2017

3,897,4911,383,55151,113,0048,416,44154,665,0073,5724,0029.12.2017

3,917,4611,373,66150,923,0048,296,44154,585,0073,5424,0030.12.2017

4,397,3011,703,77146,933,0048,496,28150,705,0077,6124,0031.12.2017

30,7753,2584,0225,741038,613,0050,07х1064,355,0078,99168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 30,77

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


