
31.12.17по25.12.17за период с

250 лет Челябинску, 13ААдрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

№ т.у.3440162066

Зав.№ 1310211

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

14,0114,9528,960,00350,396,4842,5014,60350,397,0182,5124,0025.12.2017

14,0415,8929,930,00361,356,4243,8215,06361,357,0082,6724,0026.12.2017

14,1415,8129,950,00360,056,3443,7715,00360,056,9183,0324,0027.12.2017

13,5316,2029,740,00369,756,4843,6515,41369,757,0880,2924,0028.12.2017

12,0915,8027,890,00368,426,4042,7315,35368,427,0175,5724,0029.12.2017

11,7916,1627,940,00381,746,6042,1615,91381,747,2573,0624,0030.12.2017

12,6214,4827,100,00367,706,4839,2115,32367,707,0873,5524,0031.12.2017

92,22109,29201,510,002559,406,4642,55х2559,407,0578,67168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 92,22

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


