
Т1, °С
70.53 10.74 19.89
70.68 10.65 20.27
70.28 10.42 20.58
70.56 10.57 20.81
70.41 10.70 20.68
71.75 10.65 21.32
69.81 10.62 20.76
70.18 10.65 20.57
70.54 10.59 20.74
70.36 10.55 20.91
70.79 10.47 21.18
70.45 10.52 21.22
70.68 10.50 21.35
70.93 10.22 21.11
70.93 -2.49 46.04
69.80 -9.63 58.55
69.48 -9.21 55.95
69.34 -9.23 55.62

67.38 -4.03 15.56
67.53 -4.01 15.62
67.38 -3.94 15.56
67.45 -3.95 15.34
68.39 87.57 594.29

33.55
802.12 33.42

24.00
24.00

805.2808.05.2019
09.05.2019
10.05.2019
11.05.2019
12.05.2019
13.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
16.05.2019

231.24
230.92
227.48

24.00
24.0019.05.2019

17.05.2019
18.05.2019

20.05.2019
21.05.2019

24.00
15.01
14.96
14.75

540.48

9.64

Показание счетчиков за период с 10.05.2019г. по 17.05.2019г. расчитать с учетом среднесуточного количества тепловой 
энергии

548.00
24.00

4.20
4.20

4.20
4.20

8505.84

4.20 230.89

64.77 3.90
3.90
3.90

9.62
9.48

11.81

235.25
234.86
231.43

8418.2762.39
64.84

4.20
4.20

53.40Итого

12.59

294.03

12.40
27.04
34.95

14.98234.92

55.43
55.13

9.62

30.04.2019
01.05.2019

25.04.2019
26.04.2019
27.04.2019
28.04.2019

282.4612.21 58.54 3.90
283.44
286.65

293.11

12.38
12.25

297.20

17.16
17.20

17.74
17.39

3.41
3.54
3.52
3.44

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

288.7712.47

3.90 286.71
3.90 286.43297.08

297.33
12.38
12.39

58.01

3.40
3.3917.82

17.96
17.81 3.29
44.51 1.52

0.54848.52

290.67
291.63
287.333.90
651.56

59.88
3.9068.65

69.16 3.90

05.05.2019

02.05.2019
03.05.2019
04.05.2019

24.00
24.0006.05.2019

07.05.2019

59.44

59.29
59.19

4.20

4.20
4.20 649.07

4.20
4.20
4.20 299.24

301.19
302.13
297.55

838.89

12.55

ΔМ, т Q1, Гкал
Р2, ат М2, т

58.70 3.90 271.30

24.00

24.00
24.00

24.00

58.49 3.90
58.51 3.90

3.90
3.90
3.90

4.20

4.20
4.20

4.20
4.20

4.20

Дата

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

29.04.2019

22.04.2019

24.04.2019
23.04.2019

Т2, °С
Обратка отопления

4.20

276.08

282.98

3.90
3.90 282.47
3.90 284.40
3.90

4.20 292.89
294.97
293.68

11.75
11.95
12.20
12.29
12.24

Зав.№

Мср, т
Подача отопления

Тнар, ч
М1, тР1, ат

282.044.20
4.20 286.73

17.24 3.43
17.72 3.60
17.45 3.31

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 22/04/19 по 21/05/19

Каслинская, 60Б

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Теплоснабжение

Адрес:

Прибор учета: ВКТ-7

58.67

58.79

58.71
58.83

58.71
59.64

228611

ΔQ, ГкалQ2, Гкал

16.55 3.34
16.84 3.43

3.3617.23
17.34 3.47

3.90
3.90

68.84
68.75

64.89
64.91

814.49
811.35

3.90
3.90

0.58
0.61
0.60
0.59

0.52
0.49
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