
31.12.17по25.12.17за период с

Кирова, 9/2Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 206442

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

6,6810,8417,528,86209,504,4049,659,10218,365,0080,2224,0025.12.2017

5,799,4015,197,77180,404,4049,947,84188,175,0080,7121,0026.12.2017

6,599,7416,328,75192,094,4048,498,37200,845,0081,2724,0027.12.2017

5,787,8113,597,66167,294,4044,617,29174,955,0077,6624,0028.12.2017

5,317,6812,997,32170,384,4043,227,40177,705,0073,0924,0029.12.2017

5,347,5912,937,20169,654,4042,907,37176,855,0073,1324,0030.12.2017

6,197,2413,437,27167,154,4041,527,27174,425,0077,0024,0031.12.2017

41,6760,29101,9654,831256,464,4045,76х1311,295,0077,58165,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 41,67

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


