
по

Т1, °С Р1, 
ат

Т2, °С Т3, °С

23.01.19 73.00 5.94 68.43 48.02 -13.75 55.31 32.95 28.03
24.01.19 79.40 5.81 69.50 49.97 -16.50 62.96 33.17 31.78
25.01.19 81.76 6.21 70.02 55.85 -20.09 88.27 42.57 35.44
26.01.19 81.27 5.55 68.42 50.28 -17.24 67.36 28.70 32.38
27.01.19 83.83 5.58 68.80 50.74 -16.24 68.36 30.97 34.24
28.01.19 83.69 5.64 69.55 51.34 -14.95 67.59 32.55 33.84
29.01.19 83.93 5.66 68.22 50.67 -14.60 65.93 31.66 33.48
30.01.19 76.08 5.73 67.80 48.68 -15.97 64.39 27.65 30.16
31.01.19 78.54 5.80 68.04 49.68 -16.93 66.32 30.57 31.72
01.02.19 79.62 5.85 68.26 51.13 -16.21 67.73 33.26 31.70
02.02.19 76.21 5.74 67.00 49.98 -17.28 65.07 31.78 29.55
03.02.19 77.44 5.78 68.40 50.28 -17.41 64.84 32.66 30.47
04.02.19 81.34 5.93 68.26 51.25 -16.62 65.71 35.09 32.15
05.02.19 89.49 6.16 70.09 52.81 -14.32 75.98 31.99 38.22
06.02.19 90.08 6.07 68.95 53.85 -11.80 80.44 29.50 38.15
07.02.19 90.05 6.14 69.13 53.89 -11.21 75.01 35.88 37.40
08.02.19 83.87 6.00 67.91 51.62 -11.27 69.98 32.27 34.02
09.02.19 77.05 6.02 66.08 48.98 -11.75 62.57 31.19 30.23
10.02.19 72.19 6.17 66.76 47.67 -12.25 57.93 31.93 28.15
11.02.19 70.32 6.22 67.09 47.92 -13.04 57.15 32.05 26.67
12.02.19 71.46 6.20 67.57 48.51 -13.96 58.80 32.20 27.23
13.02.19 70.73 6.27 67.48 48.49 -14.88 57.56 32.66 26.50
14.02.19 71.26 6.31 68.06 49.13 -15.44 57.98 34.45 26.76
15.02.19 71.13 6.26 67.96 49.63 -16.56 59.09 34.97 26.41
16.02.19 70.86 6.30 68.06 49.57 -17.59 60.21 35.33 26.75
17.02.19 69.19 6.20 66.89 48.65 -18.40 61.40 32.64 26.17
18.02.19 69.71 6.25 67.81 49.43 -17.63 61.83 33.49 26.13
19.02.19 68.11 6.26 67.22 48.27 -15.78 59.44 31.07 25.25
20.02.19 69.80 6.17 67.94 48.33 -14.58 60.14 31.38 26.78

Итого 77.29 6.01 68.13 50.16 -444.27 1885.36 946.55 885.62

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 23/01/19 20/02/19

Адрес: Университетская Набережная, 24 № т.у. 3440162333

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1305974
Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата Теплоснабжение

Тнар, ч Подача отопления Подача ГВС Обратка отопления и 
ГВС

ΔМ, т Q1, 
Гкал

Q2, Гкал Q3, 
Гкал

ΔQ, 
Гкал

М1, т Мср1, т Р2, 
ат

М2, т Мср2, т Р3, 
ат

М3, т

24.00 756.43 31.52 6.03 480.63 20.03 5.37 1250.81 60.22
24.00 791.76 32.99 5.84 476.47 19.85 5.19 1284.73 64.35
24.00 1077.79 44.91 6.22 606.90 25.29 5.09 1704.79 95.40
24.00 827.55 34.48 5.48 418.74 17.45 4.92 1263.53 63.68
24.00 814.26 33.93 5.56 449.54 18.73 4.95 1280.03 65.09
24.00 806.43 33.60 5.65 467.22 19.47 5.01 1288.60 66.30
24.00 784.37 32.68 5.69 463.34 19.31 5.06 1262.32 64.11
24.00 845.08 35.21 5.65 407.18 16.97 5.09 1268.22 61.89
24.00 843.16 35.13 5.77 448.56 18.69 5.14 1308.65 65.17
24.00 849.44 35.39 5.87 486.38 20.27 5.17 1352.04 69.29
24.00 852.59 35.52 5.74 473.56 19.73 5.06 1343.44 67.30
24.00 836.11 34.84 5.80 476.71 19.86 5.12 1330.24 67.04
24.00 806.53 33.61 6.03 513.15 21.38 5.29 1336.30 68.65
24.00 847.51 35.31 6.12 455.59 18.98 5.48 1317.42 69.74
24.00 891.35 37.14 5.94 427.08 17.79 5.33 1330.22 71.78
24.00 831.51 34.65 6.21 518.11 21.59 5.45 1360.84 73.49
24.00 833.08 34.71 6.01 474.32 19.76 5.33 1318.67 68.23
24.00 810.75 33.78 6.05 471.16 19.63 5.38 1293.66 63.53
24.00 801.21 33.38 6.22 477.51 19.90 5.56 1290.97 61.72
24.00 811.32 33.81 6.27 476.85 19.87 5.60 1301.21 62.53
24.00 821.45 34.23 6.24 475.65 19.82 5.56 1311.06 63.77
24.00 812.45 33.85 6.32 483.11 20.13 5.64 1310.44 63.72
24.00 812.22 33.84 6.40 505.24 21.05 5.67 1332.90 65.66
24.00 829.38 34.56 6.34 513.71 21.40 5.60 1359.66 67.65
24.00 848.29 35.35 6.38 518.18 21.59 5.61 1384.07 68.79
24.00 885.93 36.91 6.20 487.06 20.29 5.48 1391.38 67.86
24.00 885.48 36.90 6.25 493.09 20.55 5.52 1396.21 69.19
24.00 871.12 36.30 6.23 461.40 19.22 5.57 1348.29 65.26
24.00 860.19 35.84 6.15 461.14 19.21 5.49 1335.91 64.74

Всего к оплате Q, Гкал = 885.62

696.00 24344.76 х 6.02 13867.60 х 5.33 38656.62 1946.13


