
31.12.17по25.12.17за период с

Российская, 49Адрес:

Прибор учета:

Ведомость учета параметров потребления тепла

ВКТ-7

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Зав.№ 226034

М2, тР2, атТ2, °СМср, тМ1, тР1, атТ1, °С

Обратка отопленияПодача отопления

Теплоснабжение

4,697,7512,440,00151,124,4051,276,30151,124,8082,2924,0025.12.2017

4,807,7912,590,00152,374,4051,096,35152,374,8082,6324,0026.12.2017

4,767,6712,430,00150,514,4050,946,27150,514,8082,5824,0027.12.2017

4,337,7912,121,47155,274,4049,646,53156,744,8077,3224,0028.12.2017

4,088,1012,180,00166,764,4048,576,95166,764,8073,0524,0029.12.2017

4,098,0112,100,00165,704,4048,356,90165,704,8073,0324,0030.12.2017

4,518,1012,610,00163,784,4049,436,82163,784,8077,0124,0031.12.2017

31,2755,2086,471,471105,514,4049,90х1106,984,8078,27168,00Итого

Всего к оплате Q, Гкал = 31,27

ΔQ, ГкалQ2, ГкалQ1, ГкалΔМ, тТнар, ч
Дата


